
첨부3.

의 뢰 일 2022.01.17 장     소 측정장비 분 석 일 2022.01.17

측 정 자 이 혜 준 공 사 명 에어샘플러 13대 분 석 자 원 지 현

시작시간 종료시간 전체시간

1 2층 4-1 11:15 12:30 75 13.57 1017.75 0.005 백석면 노출기준미만

2 1층 해나리실(1) 12:52 14:07 75 13.55 1016.25 0.006 백석면 노출기준미만

3 1층 해나리실(2) 12:52 14:07 75 13.55 1016.25 0.005 백석면 노출기준미만

4 1층 다우리실(1) 12:54 14:09 75 13.52 1014 0.005 백석면 노출기준미만

5 1층 다우리실(2) 12:55 14:10 75 13.56 1017 0.007 백석면 노출기준미만

6 1층 보건실(1) 13:01 14:16 75 13.54 1015.5 0.006 백석면 노출기준미만

7 1층 보건실(2) 13:01 14:16 75 13.58 1018.5 0.005 백석면 노출기준미만

8 1층 구강실 13:02 14:17 75 13.59 1019.25 0.005 백석면 노출기준미만

9 1층 관리실 13:03 14:18 75 13.55 1016.25 0.005 백석면 노출기준미만

10 1층 교장실(1) 13:06 14:21 75 13.55 1016.25 0.006 백석면 노출기준미만

11 1층 교장실(2) 13:06 14:21 75 13.57 1017.75 0.005 백석면 노출기준미만

12 1층 문서고 13:08 14:23 75 13.58 1018.5 0.006 백석면 노출기준미만

13 1층 행정실 13:09 14:24 75 13.52 1014 0.006 백석면 노출기준미만

초과여부

공기중 시료 섬유농도 분석결과서

울산광역시 울주군 언양읍 방천9길 33 영화초등학교

영화초 석면해체제거공사 석면농도 및 비산정도측정

시료번호 측정위치
측정시간(Min) 유량

(L/min)
총유량(L)

측정결과

(f/cc)

검출석면

의 종류

* 석면 허용기준농도는  0.01개 / cc, 시야수는 100개

* 소수점 넷째자리에서 반올림 하여 소수점 셋째 자리까지 표기

* Field area(mm2): 0.00785

* Effective collection area of the filter(mm2): 385(25-mm filter)




